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3. Analyse des résultats 

Perméabilité	  à	  l’air	  sous	  4	  Pa 

Objectif atteint : Non 

 

 

 Maison individuelle Habitat collectif Bâtiment tertiaire 
Référence RT2005 0,8 1,2 1,2 ou 2,5 
Valeur par défaut RT2005 1,3 1,7 1,7 ou 3 
BBC Effinergie neuf et RT2012 0,6 1,0 - 
 

La  valeur  de  perméabilité  à  l’air  (Q4Pa-surf) relevé du bâtiment est supérieure au  Q4Pa-surf  

0,60m3/(h.m2)  que  le  maître  d’ouvrage  espérait  obtenir et  définie  dans  l’étude  thermique. 

 

 

Diagnostic	  qualitatif	  de	  l’enveloppe 
 

A-Infiltration en partie courante 
Aucune infiltration majeure détectée 

B-Liaisons périphériques (parois, plancher, plafond) 
 

 


